Stand
05.02.2025

Leitungsname

Koordinatenverzeichnis UTM

Anlage 2.5

110-kV-Ltg., Kastenweiher - Eltmann, Ltg. Nr. LH-07-E10007

Leitungsnummer|

LH-07-E10007

Leitungsabschnitt|

ckdatum: 23.07.2025

geandert 05.02.2025 Liicke Enaco

revidiert geandert

gepruft gesehen

bearbeitet

aufgenommen 11.12.2020 Gréfenstein N &P geprt

Datum Name Firma Datum Name
@enac@/ ENACO Energ|eanIagen-Gt::gHKommumkanonstechmk bayerm-lerk Bemerkung:
* mit MaBstabskorrektur!
Mast Koordinatensystem EOK Feld- Leitungs- Hohenbolz N,
UTM im ETRS89 - Zone langen winkel en
Bau Betr. Mastype Aufnahme in 32 . NHN (UTM-Koo) DEQ° . NHN
Nr. Nr. Rechtswert (E) Hochwert (N) [m] (ger*.) [m] dezimal [m]

LH-07-E10007 1A WAZ100spez-29,00-24,0 32641074.01 5493890.71 306.33 116.38
LH-07-E10007 1 WA100/WE/19 32641053.62 5493754.06 299.71 16085 215.31
LH-07-E10007 2 T/25 32640818.45 5493484.34 308.62 %792 180.00
LH-07-E10007 3 T/35 32640555.77 5493183.08 312.84 39978 180.00
LH-07-E10007 4 T1-21,00 32640308.38 5492899.36 311.13 S7o5t 180.00
LH-07-E10007 5 WA150/12 32640170.54 5492741.27 309.69 2097 156.24
LH-07-E10007 21 WAZ/15/20 32635944.74 5490687.10 336.30 195.89
LH-07-E10007 22 T1-27,00 32635621.82 5490779.71 335.64 o0 180.00
LH-07-E10007 23 T/19 32635331.27 5490863.04 327.67 30233 180.00
LH-07-E10007 24 T/25 32635045.31 5490945.05 315.43 2975 180.00
LH-07-E10007 25 T/31 32634729.61 5491035.59 327.60 52850 180.00
LH-07-E10007 26 T/29 32634403.98 5491128.97 334.58 33883 180.00
LH-07-E10007 27 T/I7 32634149.57 5491201.94 337.08 2 180.00
LH-07-E10007 28 WA100/WE/19 32633932.63 5491264.16 335.83 2o m 249.62
LH-07-E10007 29 T/21 32633912.52 5491526.70 332.73 20857 180.00
LH-07-E10007 30 T/25 32633886.21 5491869.99 334.15 3438 180.00
LH-07-E10007 31 TI27 32633857.46 5492245.12 334.16 Sre.%2 180.00
LH-07-E10007 32 T/25 32633828.73 5492620.13 324.90 57629 180.00
LH-07-E10007 33 T/29 32633801.56 5492974.69 318.64 355,08 180.00
LH-07-E10007 34 T/33 32633769.33 5493395.22 321.97 2218 180.00
LH-07-E10007 35 T/21 32633750.00 5493647.47 335.13 253,08 180.00
LH-07-E10007 36 T/17+2,5 32633731.00 5493895.43 332.91 287 180.00
LH-07-E10007 37 T/19 32633709.83 5494171.56 329.63 2o 180.00
LH-07-E10007 38 WA150/17 32633687.18 5494467.23 325.67 29001 150.25
LH-07-E10007 39 T2-33,00 32633522.17 5494710.64 323.97 2oa1 180.00
LH-07-E10007 40 T/21+4,0 32633320.48 5495008.18 324.57 3505 180.00
LH-07-E10007 41 TI27 32633124.26 5495297.66 324.59 34980 180.00
LH-07-E10007 42 T/23 32632926.67 5495589.14 322.10 %222 180.00
LH-07-E10007 43 T/29 32632723.40 5495889.00 329.48 %023 180.00
LH-07-E10007 44 WA120/15 32632540.65 5496158.60 333.05 2578 222.83
LH-07-E10007 45 T/25 32632591.85 5496493.49 332.17 53880 180.00
LH-07-E10007 46 T/23 32632639.89 5496807.73 341.69 Sl 180.00
LH-07-E10007 47 TI27 32632705.07 5497234.13 347.28 L 180.00
LH-07-E10007 48 T/25 32632756.32 5497569.44 328.32 33929 180.00
LH-07-E10007 49 T/19+2,0 32632801.28 5497863.56 316.12 s 180.00
LH-07-E10007 50 T/19 32632848.22 5498170.61 309.42 i?:ii 180.00
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ckdatum: 23.07.2025

Stand . . . Leitungsnummer|
05.02.2025 Koordinatenverzeichnis UTM | 4.07-E10007
Anlage 2.5
Leitungsname Leitungsabschnitt|
110-kV-Ltg., Kastenweiher - Eltmann, Ltg. Nr. LH-07-E10007
geandert 05.02.2025 Liicke Enaco
revidiert geandert
gepruft gesehen
bearbeitet
aufgenommen 11.12.2020 Gréfenstein N &P geprt
Datum Name Firma Datum Name
@enac@/ ENACO Energ|eanIagen-Gt::gHKommumkanonstechmk bayern.Uerk Bemerkung:
* mit MaBstabskorrektur!
Mast Koordinatensystem EOK Feld- Leitungs- Hohenbolz N
UTM im ETRS89 - Zone langen winkel en
Bau Betr. Mastype Aufnahme in 32 i. NHN (UTM-Koo) DEQ° . NHN
Nr. Nr. Rechtswert (E) Hochwert (N) [m] (ger*.) [m] dezimal [m]
LH-07-E10007 51 T2-29,00 32632895.83 5498482.14 308.74 o 180.00
LH-07-E10007 52 T/31 32632955.48 5498872.36 305.36 39485 180.00
LH-07-E10007 53 WA120/17 32633009.47 5499225.50 303.66 35733 147.67
LH-07-E10007 54 T/19 32632883.30 5499513.79 302.55 S 180.00
LH-07-E10007 55 T/25 32632750.05 5499818.28 300.08 55245 180.00
LH-07-E10007 56 T/25 32632590.61 5500182.6 299.62 o778 180.00
LH-07-E10007 57 T/21 32632452.32 5500498.64 298.45 4505 180.00
LH-07-E10007 58 T2-31,00 32632302.98 5500839.91 301.18 37260 180.00
LH-07-E10007 59 T/23 32632139.72 5501213.00 305.20 2073 180.00
LH-07-E10007 60 WA160-21,00 32632019.70 5501487.30 302.23 29948 177.34
LH-07-E10007 61 T/31 32631857.28 5501815.97 296.97 30670 180.00
LH-07-E10007 62 T/25 32631683.52 5502167.54 300.35 39226 180.00
LH-07-E10007 63 T/33 32631507.48 5502523.74 299.82 074z 180.00
LH-07-E10007 64 WA120/19 32631359.37 5502823.39 303.28 Soa3 209.07
LH-07-E10007 65 T/21 32631377.23 5503192.16 319.12 30929 180.00
LH-07-E10007 66 T/23 32631395.97 5503578.79 313.50 %6718 180.00
LH-07-E10007 67 T/17 32631409.32 5503854.63 324.79 2762 180.00
LH-07-E10007 68 T/21 32631425.46 5504187.62 303.78 553,45 180.00
LH-07-E10007 69 T/19 32631438.93 5504465.56 312.73 27833 180.00
LH-07-E10007 70 T/31 32631452.41 5504743.49 289.87 27832 180.00
LH-07-E10007 71 T/25 32631472.27 5505156.96 283.16 Bk 180.00
LH-07-E10007 72 T/17 32631488.11 5505486.47 290.26 52997 180.00
LH-07-E10007 73 T/21 32631504.70 5505831.64 292.81 34565 180.00
LH-07-E10007 74 WAW160-26,00 32631520.84 5506167.51 292.86 53634 180.00
LH-07-E10007 75 T/23 32631537.66 5506517.74 268.32 35072 180.00
LH-07-E10007 76 T/25 32631553.28 5506842.82 266.78 52553 180.00
LH-07-E10007 7 T/29 32631570.90 5507209.77 267.98 30745 180.00
LH-07-E10007 78A WEZ160spez-29,00-24,00 32631587.34 5507551.93 270.25 Sa20e 180.00
LH-07-E10007 78 WEZ160spez-29,00-24,00 32631588.78 5507581.90 271.69 300 185.06
LH-07-E10007 79 T/17+6,0 32631626.05 5507853.61 282.92 crase 180.00
LH-07-E10007 80 T/21 32631666.14 5508145.87 284.84 29507 180.00
LH-07-E10007 81 T/29 32631706.31 5508438.71 272.81 29565 180.00
LH-07-E10007 82 T/17 32631756.50 5508804.58 305.25 30939 180.00
LH-07-E10007 83 WAW160-30,00+2,00 32631805.15 5509159.36 320.54 35819 180.00
LH-07-E10007 84 WA120/19 32631839.62 5509410.58 323.66 253,63 142.66
LH-07-E10007 85 T/27 32631668.87 5509712.05 328.17 34655 180.00
LH-07-E10007 86 T/29+2,0 32631503.34 5510004.28 308.73 53594 180.00
LH-07-E10007 87 T723 32631323.51 5510321.77 318.81 Son o7 180.00
LH-07-E10007 88 T/27 32631137.55 5510650.10 325.66 i::j? 180.00
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ckdatum: 23.07.2025

Stand . . . Leitungsnummer|
05.02.2025 Koordinatenverzeichnis UTM | 4.07-E10007
Anlage 2.5
Leitungsname Leitungsabschnitt|
110-kV-Ltg., Kastenweiher - Eltmann, Ltg. Nr. LH-07-E10007
geandert 05.02.2025 Liicke Enaco
revidiert geandert
gepruft gesehen
bearbeitet
aufgenommen 11.12.2020 Gréfenstein N &P geprt
Datum Name Firma Datum Name
@enac@/ ENACO Energ|eanIagen-Gt::gHKommumkanonstechmk bayern.Uerk Bemerkung:
* mit MaBstabskorrektur!
Mast Koordinatensystem EOK Feld- Leitungs- Hohenbolz N
UTM im ETRS89 - Zone langen winkel en
Bau Betr. Mastype Aufnahme in 32 i. NHN (UTM-Koo) DEQ° . NHN
Nr. Nr. Rechtswert (E) Hochwert (N) [m] (ger*.) [m] dezimal [m]
LH-07-E10007 89 T/23 32630946.91 5510986.67 320.68 T 180.00
LH-07-E10007 90 T/29 32630765.02 5511307.80 315.16 30916 180.00
LH-07-E10007 91 T/33 32630571.13 5511650.15 302.79 39954 180.00
LH-07-E10007 92 T/23 32630394.33 5511962.32 292.38 358,85 180.00
LH-07-E10007 93 T/21 32630207.13 5512292.85 288.94 3799 180.00
LH-07-E10007 94 WAZ/17/22 32630046.31 5512576.80 280.28 2041 192.78
LH-07-E10007 95 T/23 32629961.28 5512859.29 270.64 29508 180.00
LH-07-E10007 96 T/25 32629848.85 5513232.78 267.44 39014 180.00
LH-07-E10007 97 T/27 32629732.65 5513618.83 267.04 20526 180.00
LH-07-E10007 98 T/27 32629627.63 5513967.76 266.81 S04.48 180.00
LH-07-E10007 99 T/33 32629521.42 5514320.65 270.61 30862 180.00
LH-07-E10007 100 T/25 32629417.07 5514667.36 294.67 36216 180.00
LH-07-E10007 101 T/25 32629296.91 5515066.56 291.96 41099 180.00
LH-07-E10007 102 WA150/17 32629191.62 5515416.34 283.10 S 168.14
LH-07-E10007 103 T/25 32629059.81 5515657.98 275.00 b 180.00
LH-07-E10007 104 T/27 32628899.77 5515951.33 285.60 s 180.00
LH-07-E10007 105 T/25 32628752.19 5516221.87 298.59 30825 180.00
LH-07-E10007 106 T1/+12 32628565.66 5516563.77 321.90 58957 180.00
LH-07-E10007 107 T1/+6 32628245.21 5517151.18 336.00 06930 180.00
LH-07-E10007 108 T/25 32628081.03 5517452.15 329.39 S1292 180.00
LH-07-E10007 109 WA150-17,0-24 32627959.46 5517675.00 342.70 25592 185.69
LH-07-E10007 110 T/25-24 32627804.02 5518042.56 322.01 39918 180.00
LH-07-E10007 111 T/25 32627682.75 5518329.35 333.45 S114 180.00
LH-07-E10007 112 T/23 32627551.35 5518640.09 324.15 Ssrar 180.00
LH-07-E10007 113 T/21 32627392.99 5519014.55 316.88 20067 180.00
LH-07-E10007 114 T/27 32627259.20 5519330.92 310.62 34959 180.00
LH-07-E10007 115 T/25 32627099.31 5519709.01 297.41 21061 180.00
LH-07-E10007 116 T/21 32626952.73 5520055.63 297.34 57044 180.00
LH-07-E10007 117 T/23 32626805.37 5520404.10 300.70 37845 180.00
LH-07-E10007 118 T-31,0-24 32626687.83 5520682.05 273.26 50186 180.00
LH-07-E10007 119 WAW160-28,00 32626527.89 5521060.26 265.61 flom 180.00
LH-07-E10007 120 WAZ/19/24 32626397.89 5521367.68 262.12 353,86 180.00
LH-07-E10007 121 T-19,0-24 32626267.18 5521676.73 268.97 53564 180.00
LH-07-E10007 122 T/21 32626138.10 5521981.92 261.89 5145 180.00
LH-07-E10007 123 T/27 32626002.72 5522301.99 263.35 et 180.00
LH-07-E10007 124 T-29,0-24 32625852.21 5522657.85 265.25 38648 180.00
LH-07-E10007 125 WA150-21,0-24 32625695.82 5523027.62 276.93 20158 173.65
LH-07-E10007 126 T/27+3,0 32625501.93 5523373.46 288.57 39659 180.00
LH-07-E10007 127 T/27 32625324.70 5523689.56 284.70 j?izj 180.00
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Stand
05.02.2025

Leitungsname

Anlage 2.5

Koordinatenverzeichnis UTM

110-kV-Ltg., Kastenweiher - Eltmann, Ltg. Nr. LH-07-E10007

Leitungsnummer|

LH-07-E10007

Leitungsabschnitt|

LH-07-E10007

geandert 05.02.2025 Liicke Enaco

revidiert geandert

gepruft gesehen

bearbeitet

aufgenommen 11.12.2020 Gréfenstein N &P geprt

Datum Name Firma Datum Name
@QJ’ECO/ ENACO Energ|eanIagen-Gt::gHKommumkanonstechmk bayern_uerk Bemerkung:
* mit MaBstabskorrektur!
Mast Koordinatensystem EOK Feld- Leitungs- Hohenbolz N
UTM im ETRS89 - Zone langen winkel en
Bau Betr. Mastype Aufnahme in 32 i. NHN (UTM-Koo) DEQ° . NHN
Nr. Nr. Rechtswert (E) Hochwert (N) [m] (ger*.) [m] dezimal [m]

LH-07-E10007 128 T/27 32625122.85 5524049.56 302.61 " 180.00
LH-07-E10007 129 T-23,0-24 32624971.62 5524319.30 310.35 50932 180.00
LH-07-E10007 130 T-21,0-24 32624767.29 5524683.72 328.48 oo 180.00
LH-07-E10007 131 T-23,0-24 32624604.15 5524974.69 327.37 Sss67 180.00
LH-07-E10007 132 T/25 32624406.94 5525326.41 346.04 20534 180.00
LH-07-E10007 133 T/23 32624237.70 5525628.25 333.56 S04 180.00
LH-07-E10007 134 T/23 32624062.11 5525941.44 348.23 35915 180.00
LH-07-E10007 135 WE/WadiffiWA100-27,00 32623891.27 5526246.10 359.84 34939 180.00
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Stand
05.02.2025
Anlage 2.5

Leitungsname

Koordinatenverzeichnis UTM

110-kV-Ltg., Kastenweiher - Eltmann, Ltg. Nr. LH-07-E10007

Leitungsnummer|

LH-07-E10007

Leitungsabschnitt|

geandert 05.02.2025 Liicke Enaco
revidiert geandert
gepruft gesehen
bearbeitet
- geprft
aufgenommen 11.12.2020 Gréfenstein N &P
Datum Name Firma Datum Name
enaco— ENACO Energieanlagen- und Kommunikationstechnik Bemerkung:
Werace b bayernwerk
* mit MaBstabskorrektur!
Koordinatensystem Feld- Leitungs- Héhenbolz
Mast _ EOK ; ung N.N.
UTM im ETRS89 - Zone langen winkel en
Bau Betr. Mastivpe Aufnahme in 32 i. NHN (UTM-Koo) DEG® . NHN
NF. NI s Rechtswert (E) Hochwert (N) [m] (ger*) [m] dezimal [m]
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Stand
05.02.2025
Anlage 2.5

Leitungsname

Koordinatenverzeichnis UTM

110-kV-Ltg., Kastenweiher - Eltmann, Ltg. Nr. LH-07-E10007

Leitungsnummer|

LH-07-E10007

Leitungsabschnitt|

geandert 05.02.2025 Liicke Enaco
revidiert geandert
gepruft gesehen
bearbeitet
- geprft
aufgenommen 11.12.2020 Gréfenstein N &P
Datum Name Firma Datum Name
e co~ ENACO Energieanlagen- und Kommunikationstechnik Bemerkung:
Be : b bayernwerk
* mit MaBstabskorrektur!
Koordinatensystem Feld- Leitungs- Héhenbolz
Mast _ EOK ; ung N.N.
UTM im ETRS89 - Zone langen winkel en
Bau Betr. Mastivpe Aufnahme in 32 i. NHN (UTM-Koo) DEG® . NHN
NF. NI s Rechtswert (E) Hochwert (N) [m] (ger*) [m] dezimal [m]
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